
ЭЛЕКТРОДЫ ПАРОГЕНЕРАТОРА 
 

Если во время работы парогенератора вместо пара идет вода, то причина может быть в 
накипи на электродах парогенератора. Для решения этой проблемы необходимо вытереть 
электроды сухой тканью или бумагой. Резиновую трубку, которая идет от электродов к 
баку, также нужно прочистить. Ниже приведена пошаговая инструкция по очистке: 

 
Не работающие электроды       Полностью работающие электроды 

   
 

Очистка  
1. Снимите крышку сверху 
парогенератора. 

2. Отсоедините провода, которые 
идут к электродам. 

   
 
3. Вытащите электрод из трубки. 4.Аккуратно вытрите электроды с 

помощью сухой ткани или бумаги. 

   
 
5.Снимите трубку, которая 
находится под электродами. 
Проверьте, что она чистая внутри и 
установите назад 

6.Установите электрод на место, 
подсоедините провода, закройте 
крышку.
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